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0. PREAMBULE

Le présent document technique est une mise a jour du cahier de spécifications CC2 de juillet 1979. Il
a été réalisé par 'APSAD en collaboration avec le CNPP et la CSNE (mandatée 4 cet effet par la
FNB).

L'objectif est de permettre la mise en oeuvre de couvertures du type bac-acier / isolation thermique /
étanchéite qui, en cas d'incendie, limitent l'aggravation du sinistre en évitant une propagation rapide
du feu.

Ce document permet dorénavant de classer les couvertures de deux maniéres :

* soit le complexe de couverture répond aux exigences mentionnées du chapitre 1 jusqu'au
chapitre 9 ;

* soit certaines obligations ne peuvent étre satisfaites et dans ce cas, un essai grandeur réelle pourra
étre réalisé afin de permettre I'examen du comportement au feu de ladite couverture.







